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 TÍTULO  

    
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 
presiones superiores a 5 bar 
 
Parte 1: Generalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natural gas receiving installations with pressure supply over 5 bar. Part 1: Generalities. 
 
Installations de gas naturel à pression supérieur à 5 bar. Partie 1: Généralités. 

       

     
 CORRESPONDENCIA  

    

 

       

     
 OBSERVACIONES  

    

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60620-1 de noviembre de 1988. 

       

     
 ANTECEDENTES  

    

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 60 Combustibles 
Gaseosos e Instalaciones y Aparatos de Gas cuya Secretaría desempeña SEDIGAS. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Parte 1 de la Norma UNE 60620 tiene por objeto establecer los requisitos mínimos a considerar en el proyecto y 
realización de las instalaciones receptoras de gas natural a fin de obtener una forma apropiada de explotación y unos 
niveles de seguridad adecuados. 
 
Esta Parte 1 de la Norma UNE 60620 es de aplicación a las instalaciones receptoras de gases de la 2ª familia que los 
utilicen para su propio consumo con presiones máximas de operación superiores a 5 bar. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

UNE 60620-2 − Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 2: 
Acometidas interiores. 
 
UNE 60620-3 − Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 3: 
Estaciones de regulación y medida. 
 
UNE 60620-4 − Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 4: Líneas 
de distribución interior. 
 
UNE 60620-5 − Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 5: Grupos 
de regulación. 
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